
DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE PÓVOA DE LANHOSO EDITAL
Município d a Póvoa d e La n hoso ZONA DE ABASTECIMENTO: ÁGUAS DO NORTE - RABAGÃO - Sobradelo da Goma e Serzedelo 1~ TRIMESTRE - 2023

População Total Abastecida - 530 01 Janeiro a 31 de Março

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, ai erado pelo Decreto-Lei n.9 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na
torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado p&a autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Análises (PCQA)
. N.~ Análises % Cumprimento doParametro (unidades) Análises

. . superiores VP VPVP Unidade Minimo Máximo Previstas Realizadas Realizadas

Escherichiacolí(E. Coli) O N/100 mi O O O 100% 2 2 100%

Bactérias coliformes O N/100 ml O O O 100% 2 2 100%

Desinfetante residual --- mg,’I 0,35 0,37 --- --- 2 2 100%

Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluição <1 <1 O 100% 1 1 100%

Sabora2SSC 3 Fatordediluição <1 <1 O 100% 1 1 100%

pH ≥6,5 e ≤9,5 Unidades pH 7,3 7,3 O 100% 1 1 100%

Condutividade 2500 pS/cm a 20°C 113 113 O 100% 1 1 100%

Cor 20 mg/I PtCo <3,0 <3,0 O 100% 1 1 100%

Turvação 4 UNT <1 <1 O 100% 1 1 100%

Enterococos O N/100 ml O o O 100% 1 1 100%

Númerodecolóniasa222C --- N/r-I O O --- -— 1 1 100%

Númerodecolóniasa362C --- Niri O O --- --- 1 1 100%

Clostridium perfringens O N/100 ml O O O 100% 1 1 100%

Alumínio 200 j~g/L AI - - - - O O -

Amónio 0,50 mg/I NH4 - - - - o o -

Antimónio 5,0 ~Jg/I Sb - - - - O O -

Arsénio 10 pg/IAs - - - - O o -

Benzeno 1,0 pgi - - - - o o -

Benzo(a)pireno 0,010 ~Jg’i - - - - O O -

Boro 1,0 mg/IB - - - - O O -

Bromatos 10 iig/I Er03 - - - - o o -

Cádmio 5,0 ig/I Cd - - - - o o -

Cálcio --- mg/I Ca - - - o o -

Carbono Orgânico Total (COT) --- mg/I C - - - - o o -

Cianetos 50 pg/I CN - - - - o o -

Cloretos 250 mg/I CI - - - - O O -

Cloritos 0,7 mg/I CIO2 - - - - o o -

Cloratos 0,7 mgll CIO3 - - - o o -

Chumbo 10 pg/l ~b - - - - o o -

Cobre 2,0 mgII Cu - - - - o o -

Crómio 50 ~.ig/l Cr - - - - o o -

1,2—dicloroetano 3,0 ~ig~I - - - - o o -

Dureza total --- mg/I CaCO3 - - - - o o -

Ferro 200 pg/I Fe - - - - o o -

Fluoretos 1,5 mgf E - - - - O O -

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): 0,10 iig~I - - - - o o -

Benzo(b)fluoranteno --- ~ig?l - - - - O O -

Benzo(k)fluoranteno --- pgil - - - - O O -

Benzo(ghi)perileno --- pglI - - - - o o -

lndeno(1,2,3-cd)pireno --- jigM - - - - O O -

Magnésio --- mg/i %lg - - - - O O -

Manganês 50 ~ig/I Mn - - - o o -

Nitratos 50 mg/I NO3 - - - - o o -

Nitritos 0,50 mgfi NO2 - - - - o o -

Mercúrio 1,0 Jg/I Hg - - - - o o -

Níquel 20 pg/I Ni - - - - o o -

Oxidabilidade 5,0 mgII 32 - - - - o o -

Pesticidas - total 0,50 - - O O -

Pesticida 0,10 - - - - O O -

Selénio 10 pgIi Se - - - - o o -

Sódio 200 mg/i ~Ja - - - - o o -

Sulfatos 250 mg/l S04 - - - - o o -

TetracloroetenoeTricloroeteno: 10 - - - - o o -

Tetracloroeteno --- pg/1 - - - - O O -

Tricloroeteno --- pg/1 - - - - O O -

Trihalometanos - total (THM): 100 Jg/t - - - - O O -

Clorofórmio pg)1 - - - - O O -

Bromofórmio —- pg)1 - - - - O O -

Bromodiclorometano --- pg?I - - - - O O -

Dibromoclorometano --- pg/I - — - - O O -

Dose indicativa 0,10 mSv - - - - o o -

Radão 500 Bq,” - - - - o o -

- - - - o o -

NOTA’: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta: Não aplicável.

informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

~Responsável: (Frederico de Oliveira Castro, dr.) Data da publicitaçao no website: 15.05.2023



DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE PÓVOA DE LANHOSO E D ITAL
Município da Póvoa de Lanhoso ZONA DE ABASTECIMENTO: ALDEIA DE CARREIRA - Sobradelo da Goma 1~ TRIMESTRE - 2023

População Total Abastecida 43 01 Janeiro a 31 de Março

Em conformidade com o Decreto-Lei n.~ 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.~ 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira
do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades) Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Análises % Cumprimento do N.9 Análises (PCQA)
VP Unidade Mínimo Máximo superiores VP VP Previstas Realizadas Análises Realizadas

Escherichia coli (E. Coli) O N/100 ml O 0 O 100% 1 1 100%

Bactérias coliformes O N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%

Desinfetante residual - - mgll 0,8 0,8 --- - 1 1 100%

Cheiro a 25°C 3 Fator de diluição - - - - 0 0

Sabora252C 3 Fatordediluição - - - - 0 0 -

pH ≥6,5 e ≤9,5 Unidades pH - - - - O 0 -

Condutividade 2500 pSlcm a 20 °C - - - - 0 0 -

Cor 20 mg/I PtCo - - - - 0 0 -

Turvação 4 UNT - - - - O 0 -

Enterococos O N/100 ml - - - - o o -

Número de colónias a 22 2C --- N/ml - - - - O o -

Número de colónias a 36 ~C --- N/mI - - - - o o -

Clostridium perfringens O NÍ100 ml - - - - O O -

Alumínio 200 ~igIL AI - - - - O O -

Amónio 0,50 mg/l NH4 - - - - o o -

Antimónio 5,0 pg/l Sb - - - - o o
Arsénio 10 pg/l As - - - - o o -

Benzeno 1,0 ~jgII - - - - O O -

Benzo(a)pireno 0,010 pg/I - - - - o o -

Boro 1,0 mg/IB - - - - o o -

Bromatos 10 pg/l Br03 - - - - o o -

Cádmio 5,0 pg/l Cd - - - - o o -

Cálcio --- mgII Ca - - - - O o -

Carbono Orgânico Total (COT) --- mg/l C - - - - o o -

Cianetos 50 pg/I CN - - - - o o -

Cloretos 250 mg/I Cl - - - - o o -

Cloritos 0,7 mg/I CIO2 - - - - o o -

Cloratos 0,7 mgIl CIO3 - - - - o o -

Chumbo 10 pg/I Pb - - - - o o -

Cobre 2,0 mg/l Cu - - - - o o -

Crómio 50 pg/l Cr - - - - o o -

1,2— dicloroetano 3,0 pgll - - - - O O -

Dureza total -- mg/1 CaCO3 - - - - o o -

Ferro 200 pg/l Fe - - - - o o -

Fluoretos 1,5 mg/l F - - - - o o -

HidrocarbonetosAromáticosPolicíclicos(HAP): 0,10 pg/l - - - - O O -

Benzo(b)fluoranteno -- pg/l - - - - o o -

Benzo(k)fluoranteno --- pg/I - - - - o o -

Benzo(ghi)perileno --- pg/l - - - - O O -

lndeno(1,2,3 cd)pireno --- pg/l - - - - o o -

Magnésio --- mg/l Mg - - - - o o -

Manganês 50 pgJl Mn - - - - o o -

Nitratos 50 mg/I NO3 - - - - o o -

Nitritos 0,50 mg/I NO2 - - - - o o -

Mercúrio 1,0 pg/l Hg - - - - o o -

Níquel 20 jg/l Ni - - - - o o -

Oxidabilidade 5,0 mg/l 02 - - - o o -

Pesticidas - total 0,50 iig/I - - - - O O

Pesticida 0,10 pg/l - - - - O o -

Selénio 10 ~jg/l Se - - - - O O -

Sódio 200 mg/l Na - - - - o o -

Sulfatos 250 mg/l S04 - - - - o o -

etracloroeteno eTricloroeteno: 10 lig/l - - - - O O -

Tetracloroeten --- ~Jg/l - - - - O O -

Tricloroeten -- lJg/l - - - - O o -

Trihalometanos-total(THM): 100 ~Jg/l - - - - O O -

Clorofórmi -- ~Jg/I - - - - O O -

Bromofórmi --- ~jg/l - - - - O O -

Bromodiclorometat --- lig/l - - - - O O -

Dibromoclorometan --- ~ig/l - - - - o o -

Dose indicativa 0,10 mSv - - - - o o -

Radão 500 Bq/I - - - - o o -

NOTA1 : Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta: Não aplicável.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

/~.~Responsável: (Frederico de Oliveira Castro, dr.) ~ Data da publicitação no website: 15.05.2023



DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE PÓVOA DE LANHOSO EDITAL
Município da Póvoa de Lanhoso - o

ZONA DE ABASTECIMENTO: AiERE - ZA1 - União das freguesias de Aguas Santas e Moure 1- TRIMESTRE - 2023
População Total Abastecida - 530 01 janeiro a 31 de Março

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na
torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pe a autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.9 Análises % Cumprimento do N.~ Análises (PCQA) %
Parâmetro (unidades) . Análises

. . . superiores VP VPVP Unidade Minimo Máximo Previstas Realizadas Realizadas

Escherichia coli (E. Coli) O N/100 ml O O O 100% 2 2 100%

Bactérias coliformes O N/100 ml O O O 100% 2 2 100%

Desinfetante residual --- mg/l 0,4 0,8 --- -— 2 2 100%

Cheiroa25eC 3 Fatordediluição <1 <1 0 100% 1 1 100%

Sabora25~C 3 Fatordediluição <1 <1 0 100% 1 1 100%

pH ≥6,5 e ≤9,5 Unidades pH 7,6 7,6 0 100% 1 1 100%

Condutividade 2500 pS/cm a 20°C 130 130 O 100% 1 1 100%

Cor 20 mg/I PtCo <3,0 <3,0 O 100% 1 1 100%

Turvação 4 UNT <1 <1 O 100% 1 1 100%

Enterococos O N/100 ml o o o 100% 1 1 100%

Número de colónias a 22 9C --- N/ri O O --- — 1 1 100%

Númerodecolóniasa36eC --- N/rrl O o --- --- 1 1 100%

Clostridium perfringens O N/100 ml O O O 100% 1 1 100%

Alumínio 200 pg/LAI <20,0 <20,0 O 100% 1 1 100%

Amónio 0,50 mg/l NH4 <0,05 <0,05 O 100% 1 1 100%

Antimónio 5,0 pg/l Sb - - - - o o -

Arsénio 10 ~ig/l As - - - - o o -

Benzeno 1,0 - - - - O O

Benzo(a)pireno 0,010 pg~’~ <0,0030 <0,0030 O 100% 1 1 100%

Boro 1,0 mg/IB - - - - O O -

Bromatos 10 pg/l Br03 - - - - o o -

Cádmio 5,0 iig/l Cd - - - - o o -

Cálcio --- mgll Ca 15 15 --- --- 1 1 100%

Carbono Orgânico Total (COT) --- mg/l C - - - - o o -

Cianetos 50 ig/l CN - - - - o o -

Cloretos 250 mg/l Cl - - - - o o -

Cloritos 0,7 mg/l c~O2 - - - - O O

Cloratos 0,7 mg/l ~O3 - - - - o o -

Chumbo 10 ~Jg/l Pb 1,6 1,6 O 100% 1 1 100%

Cobre 2,0 mg/l Ou 0,015 0,015 O 100% 1 1 100%

Crómio 50 pg/l Cr <1,0 <1,0 O 100% 1 1 100%

1,2—dicloroetano 3,0 iigl - - - - O O -

Dureza total --- mg/l CaCO3 39,6 39,6 --- --- 1 1 100%

Ferro 200 pg/l Fe <60 <60 O 100% 1 1 100%

Fluoretos 1,5 mgf’ F - - - - o o -

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): 0,10 pgá <0,0200 <0,0200 O 100% 1 1 100%

Benzo(b)fluoranteno --- <0,0200 <0,0200 --- --- 1 1 100%

Benzo(k)fluoranteno --- ~ig4 <0,0200 <0,0200 --- --- 1 1 100%

Benzo(ghi)perileno --- <0,0200 <0,0200 --- --- 1 1 100%

Indeno(1,2,3-cd)pireno --- <0,0200 <0,0200 --- --- 1 1 100%

Magnésio --- mg/l Mg 0,5 0,5 --- --- 1 1 100%

Manganês 50 ijg/l Un 4,75 4,75 O 100% 1 1 100%

Nitratos 50 mg/l NO3 - - - - o o -

Nitritos 0,50 mg/l NO2 <0,10 <0,10 O 100% 1 1 100%

Mercúrio 1,0 pg/l Hg - - - - o o -

Níquel 20 pg/l “4i <2,0 <2,0 O 100% 1 1 100%

Oxidabilidade 5,0 mg/l ~2 1,3 1,3 O 100% 1 1 100%

Pesticidas-total 0,50 pg?1 - - - - O o -

Pesticida 1 0,10 pg/I - - - - O O

Pesticida 2 0,10 lig/l - - - - o o -

Pesticida 3 0,10 pgil - - - - o o -

Pesticida4 0,10 iig~ - - - - O O -

Selénio 10 pgul Se - - - - o o -

Sódio 200 mgÍl Na - - - - o o -

Sulfatos 250 mg/l 504 - - - - o o -

Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 iigr - - - - o o -

Tetracloroeteno --- ~ig/’ - - - - o o -

Tricloroeteno --- pgí - - - - O O -

Trihalometanos-total(THM): 100 pgí 41,2 41,2 O 100% 1 1 100%

Clorofórmio --- pgf 32,2 32,2 --- -— 1 1 100%

Bromofórmio --- pgr <0,20 <0,20 --- — 1 1 100%

Bromodiclorometano — iigr 7,8 7,8 --- --- 1 1 100%

Dibromoclorometano --- pgr 1,15 1,15 --- --- 1 1 100%

Dose indicativa 0,10 mSv - - - - o o -

Radão 500 Bq~l - - - - o o -

NOTA1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta: Não aplicável.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

/J~—~
Responsável: (Frederico de Oliveira Castro, dr.) Data da publicitação no website: 15.05.2023



DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE PÓVOA DE LANHOSO

ZONA DE ABASTECIMENTO: ZA2 - ÁGUAS do NORTE - ANDORINHAS - Covelas,Ferreiros, Galegos,Garfe,Geraz do Minho, EDITAL
Município da Póvoa de Lanhoso Lanhoso,Monsul,Rendufinho,Santo Emilião,São João de Rei,Taíde,Travassos,ViIeIa,Póvoa de Lanhoso,União das freguesias de

Águas Santas e Moure,União das freguesias de Calvos e Frades, União das freguesias de Campos e Louredo,União das freguesias 1- TRIMESTRE - 2023
de Esperança e Brunhais,União das freguesias de Fonte Arcada e Oliveira e União das freguesias de Verim, Friande e Ajude. 01 Janeiro a 31 de Março
População Total Abastecida - 17149

Em conformidade com o Decreto-Lei n.9 306/2007, de 27 de agosto, ai erado pelo Decreto-Lei n.9 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na
torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pe a autoridade competente (ERSAR).

. Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.9 Análises % Cumprimento do N.2 Análises (PCQA)
Parâmetro (unidades) Análises

VP Unidade Mínimo Máximo superiores VP VP Previstas Realizadas
Reaii~arIa~

Escherichiacoii(E. Coli) O N/100 ml o o o 100% 12 12 100%

Bactérias coliformes O N/100 ml O O O 100% 12 12 100%

Desinfetante residual --- mg/l 0,5 0,8 --- 12 12 100%

Cheiroa25QC 3 Fatordediluição <1 <1 O 100% 3 3 100%

Sabora2SeC 3 Fator de diluição <1 <1 0 100% 3 3 100%

pH ≥6,5 e ≤9,5 Unidac~s pH 6,7 7,3 O 100% 3 3 100%

Condutividade 2500 pS/cm a 20°C 78 87,6 0 100% 3 3 100%

Cor 20 mgIl PtCo <3,0 <3,0 O 100% 3 3 100%

Turvação 4 UW <1,0 <1,0 O 100% 3 3 100%

Enterococos O N/100 ml O O O 100% 3 3 100%

Número de colónias a 22 !C --- N/rrl O O --- 3 3 100%

Númerodecolóniasa362C --- N/rrl O O --- 3 3 100%

Clostridium perfringens O N/100 ml O O O 100% 3 3 100%

Alumínio 200 ~g/LAl <20,0 <20,0 O 100% 3 3 100%

Amónio 0,50 mg/l NH4 - - - - o o -

Antimónio 5,0 pgIl Sb - - - - — o o -

Arsénio 10 pg/l As - - - - — o o -

Benzeno 1,0 lJg, - - - - — O O -

Benzo(a)pireno 0,010 ~Jg. - - - - — o o -

Boro 1,0 mglIB - - - - — o o -

Bromatos 10 i~g/l Br03 - - - - — o o -

Cádmio 5,0 ~jg/l Cd - - - - — o o -

Cálcio --- mg/l Ca - - - - — o o -

Carbono Orgânico Total (COT) --- mgIl C - - - - — o o -

Cianetos 50 pg/l CN - - - - — O o -

Cloretos 250 mg/l Cl - - - - — O O -

Cloritos 0,7 mg/l c~O2 - - - - — o o -

Cloratos 0,7 mg/l c~O3 - - - — o o -

Chumbo 10 pg/l Pb - - - - — o o -

Cobre 2,0 mg/l Ou - - - - — o o -

Crómio 50 pg/l Cr - - - - — o o -

1,2—dicioroetano 3,0 pg’i - - - - — O o -

Dureza total --- mgII CaCO3 - - - - — O o -

Ferro 200 pg/l Fe - - - - — o o -

Fluoretos 1,5 mg/l F - - - - — o o -

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): 0,10 pgil - - - - — O O -

Benzo(b)fluoranteno --- - - - - — o o -

Benzo(k)fluoranteno jjg/( - - - - — O O -

Benzo(ghi)perileno --- pg/~ - - - - — o o -

indeno(1,2,3-cd)pireno --- l~g/I - - - - — o o -

Magnésio -— mg/l Mg - - - - — o o -

Manganês 50 pg/l Mn - - - - — o o -

Nitratos 50 mg/l f”*O~ - - - - — o o -

Nitritos 0,50 mg/l F402 - - - - — o o -

Mercúrio 1,0 pgIl Hg - - - - — o o -

Níquel 20 pg/l “Ii - - - - — o o -

Oxidabilidade 5,0 mg/l ~2 - - - - — O O -

Pesticidas-total1 0,50 pgti <0,10 <0,10 O 100%_— 1 1 100%

Clorpirifos 1 0,10 iJgf~ <0,0300 <0,0300 O 100% 1 1 100%

Dimetoato1 0,10 ~igf <0,030 <0,030 O 100%_— 1 1 100%

Diurão’ 0,10 ~gí <0,030 <0,030 O 100% 1 1 100%

lmidaclopride1 0,10 pgr <0,030 <0,030 O 100% 1 1 100%

Metoiacloro1 0,10 Jgr <0,030 <0,030 O 100% 1 1 100%

Ometoato’ 0,10 pgr <0,030 <0,030 O 100% 1 1 100%

Selénio 10 pg/l Se - - - - o o -

Sódio 200 mg/l Na - - - - o o
Sulfatos 250 mg/I ~34 - - - - o o -

Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ~igí - - - - O O -

Tetracloroeteno --- pg?’ - - - - O O -

Tricloroeteno --- pgí - - - - O O -

Trihalometanos-total(THM): 100 - - - o o -

Clorofórmio --- ~igí - - - - O O -

Bromofórmio --- - - - - O O -

Bromodiclorometano --- iJg/’ - - - - O O -

Dibromoclorometano --- pgï - - - - o o -

Dose indicativa 0,10 mS’~ - - - - o o -

IRadão 500 p Bq/4 - - - - 1 O 1 O -

NOTA1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta: ÁGUAS do NORTE.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

~
Responsável: (Frederico de Oliveira Castro, dr.) /‘~ ~— Data da publicitação no website: 15.05.2023


